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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO - ABASTECIMENTO EM
~ ALTA
CAMARA MUNICIPAL DA MOITA ZONA DE ABASTECIMENTO PENTEADO/CARVALHINHO - PONTO DE ENTREGA PCQA 2022
CARREGUEIRA
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-| 12 TRIMESTRE 2022
se a verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de anilises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de 1 janeiro a
Controlo da Qualidade da Agua aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 31 margo
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises (PCQA)
N A fl)‘<ado’no L 306/2,,007' N.2 Andlises |% Cumprimento %
Parametro (unidades) incluindo alteragdes ) Anadlises
introduzidas pelo DL Minimo | Méximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poatizadas
152/2017
Escherichia coli (Nf100 m) 0 0 0 0 100% 1 il 100%
Bactérias coliformes [N/100 ml) 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) -— 0,4 0,4 - - 1 1 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 0 0 0 0% 0 0 0%
Ambénio (mg/L NH,) 0,50 0 0 0% 0 0 0%
Namero de coldnias a 22 2C (N/ml] Sem alteragdo anormal 0 0 -— - 0 0 0%
Numero de coldnias a 37 °C (N/ml) Sem alteracdo anormal 0 0 - - 0 0 0%
Condutividade (1S/cm a 202C) 2500 0 0 0 0% 0 0 0%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 0% 0 0 0%
Cor (mg/L PtCo) 20 0 0 0 0% 0 0 0%
pH {Unidades pH) >6,5e <9 0 0 0 0% 0 0 0%
Ferro (ug/L Fe) 200 0 0 0 0% 0 0 0%
Manganés (ug/L Mn) 50 0 0 0 0% 0 0 0%
Nitratos (mg/L NO;) 50 0 0 0 0% 0 0 0%
Nitritos [mg/L NO,) 0,5 0 0 0 0% 0 0 0%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 0 0 0 0% 0 0 0%
Cheiro a 25°C (Factor de dilui¢go) 3 0 0 0 0% 0 0 0%
Sabor a 25C (Factor de diluigdo) 3 0 0. 0 0% 0 0 0%
Turvagdo (NTU) 4 0 0 0 0% 0 0 0%
Antiménio (ug/L Sb) 5 0 0 0 0% 0 o - 0%
Arsénio (ug/L As) 10 0 0 0 0% 0 0 0%
Benzeno (pg/L) 1,0 0 0 0 0% 0 0 0%
Benzola)pireno (ug/L) 0,010 0 0 “ 0 0% 0 0 0%
Boro (mg/L B} 1,0 0 0 0 0% 0 0 0%
Bromatos (ug/L BrO;) 10 0 0 0 0% 0 0 0%
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 0 0 0 0% 0 0 0%
Célcio (mg/L Ca) -— 0 0 — 0 0 0%
Chumbo (pg/L Pb) 10 0 0 0 0% 0 0 0%
Cianetos (pg/L CN) 50 0 0 0 0% 0 0 0%
Cobre {mg/L Cu) 2,0 0 0 0 0% 0 0 0%
Crémio (ug/L Cr) 50 0 0 0 0% 0 0 0%
1,2 ~ dicloroetano (ug/L) 3,0 0 0 0 0% 0 0 0%
Dureza total (mg/L CaC0O3) - 0 0 - - 0 0 0%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 0% 0 0 0%
Fluoretos (mg/L F) 1,5 0 0 0% 4] 6] 0%
Magnésio (mg/L Mg) — 0 0 - — 0 0 0%
Mercurio (pg/L Hg) 1 0 0 0 0% 0 0 0%
Niguel (pg/L Nij 20 0 0 0 0% 0 0 0%
Selénio (ug/L Se) 10 0 0 0 0% 0 0 0%
Cloretos (mg/L Cl) 250 o] 0 0 0% 0 0 0%
Sédio (mg/L Na) 200 0 0 0 0% 0 0 0%
Sulfatos {mg/L SO,) 250 0 0 0 0% 0 0 0%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 0 0 0 0% 0 0 0%
Tetracloroeteno(pg/L) — 0 0 - — 0 0 0%
Tricloroeteno(ug/L) - 0 0 — - 0 0 0%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (pg/L): 0,10 0 =0 0 0% 0 0 0%
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) -— 0 0 - —-- 0 0 0%
Benzo(k)fluoranteno {pg/L) - 0 0 - 0 0 0%
Benzo(ghi)perileno (pg/L) - 0 0 — 0 0 0%
Indeno{1,2,3-cd)pireno(pg/L) - 0 0 - - 0 0 0%
Trihalometanos - total (ug/L): 100 0 0 0 0% 0 0 0%
Cloroférmio(pg/L) - 0 0 - 0 0 0%
Bromoférmio(pg/L) - 0 0 - -- 0 0 0%
Bromodiclorometano({pg/L) - 0 0 - 0 0 0%
Dibromoclorometano(pg/L) — 0 0 - o 0 0 0%
Alfa Total (Bg/L) 0,1 0 0 0 0% 0 0 0%
Uranio 234 (Bq/L) 0 0 0 0% 0 0 0%
Uranio 238 (Bg/L) 0 0 0 0% 0 0 0%
Réadio 226 (Bg/L) 0 0 0 0% 0 0 0%
Polénio 210 (Bg/L) 0 0 0 0% 0 0 0%
Dose Indicativa Total {mSv/yr) 0,1 0 0 0 0% 0 0 0%
Pesticidas - total (pg/L) 0,50 0 0 0 0% 0 0 0%
Alacloro (pg/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Bentazona (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Clorpirifos (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Desetilterbutilazina (pg/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Diurdo (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Metalaxil (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Terbutilazina {pg/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Imidaclopride (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Simazina (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Desetilsimazina (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Os resultados acima apresentados demonstram que a agua distribuida estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas pela lei acima referida, pelo que conclui-se
que a dgua fornecida é de BOA QUALIDADE.
0 Presidente da Cadmara: Carlos Edgar Rodrigues Albino Data da publicitagdo: 16-05-2022
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~ CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
CAMARA MUNICIPAL DA MOITA ZONA DE ABASTECIMENTO BAIXA BANHEIRA/ALHOS VEDROS/VALE AMOREIRA PCQA 2022
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2152/2017, de 7 de dezembro, procedeu- | 12 TRIMESTRE 2022
se a verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de 1 janeiro a
Controlo da Qualidade da Agua aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 31 margo
Yalor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises (PCQA)
. fn-(ado.no 2 306/2_007' N.2 Andlises |% Cumprimento %
Parametro {unidades) incluindo altera¢oes 1 Andlises
introduzidas pelo DL Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | paafizadas
152/2017
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 27 27 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 27 27, 100%
Desinfetante residual {mg/L) - 0,1 0,6 - — 27 27 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 0 0 0 0% 0 0 0%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 0 0 0 0% 0 0 0%
Namero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 18 - —- 6 6 100%
Numero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 15 - -— 6 6 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 133 260 0 100% 6 6 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 0% 0 0 0%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 <5 0 100% 6 6 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 6,5 7,6 0 100% 6 6 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 0 0 0 0% 0 0 0%
Manganés (ug/L Mn) 50 0 0 0 0% 0 0 0%
Nitratos {(mg/L NO;) 50 0 0 0 0% 0 0 0%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0 0 0% 0 0 0%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 0 0 0 0% 0 0 0%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 <3 0 100% 6 6 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigao}) 3 <1 <3 0 100% 6 6 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 0,6 0 100% 6 6 100%
Antiménio (pg/L Sb) 5 0 0 0 0% 0 0 0%
Arsénio (ug/L As) 10 0 0 0 0% 0 0 0%
Benzeno (ug/L) 1,0 0 0 0 0% 0 0 0%
Benzo{a)pireno (ug/L) 0,010 0 0 0 0% 0 0 0%
Boro (mg/L B) 1.0 0 0 0 0% 0 0 0%
Bromatos (ug/L BrO;) 10 0 0 0 0% 0 0 0%
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 0 0 0 0% 0 0 0%
Calcio (mg/L Ca) - 0 0 — - 0 0 0%
Chumbo {ug/L Pb) 10 0 0 0 0% 0 0 0%
Cianetos (pg/L CN) 50 0 0 0 0% 0 0 0%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0 0 0% 0 0 0%
Cromio (ug/L Cr) 50 0 0 0 0% 0 0 0%
1,2 - dicloroetano (pg/L) 3,0 0 0 0 0% 0 0 0%
Dureza total (mg/L CaCO3) — 0 0 - - 0 0 0%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 6 6 100%
Fluoretos (mg/L F) 1,5 0 0 0 0% 0 0 0%
Magnésio (mg/L Mg) = 0 0 = 0 0 0%
Merctrio (pg/L Hg) 1 0 0 0 0% 0 0 0%
Niquel (pug/L Ni) 20 0 0 0 0% 0 0 0%
Selénio {ug/L Se) 10 0 0 0 0% 0 0 0%
Cloretos (mg/L Cl) 250 0 0 0 0% 0 0 0%
Cloratos (mg/L C103-) 0,7 0 0 0 0% 0 0 0%
Sédio (mg/L Na) 200 0 0 0 0% 0 0 0%
Sulfatos (mg/L SO,) 250 0 0 0 0% 0 0 0%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 0 0 0 0% 0 0 0%
Tetracloroeteno(pg/L) - 0 0 - -— 0 0 0%
Tricloroeteno{ug/L) - 0 0 -— --- 0 0 0%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {ug/L): 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — 0 0 --- - 0 0 0%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) — 0 0 - - 0 0 0%
Benzo(ghi)perileno (pug/L) - 0 0 - -—- 0 0 0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) - 0 0 --- —- 0 0 0%
Trihalometanos - total (pg/L): 100 0 0 0 0% 0 0 0%
Cloroférmio(ug/L) - 0 0 - --- 0 0 0%
Bromoférmio(ug/L) — 0 0 --- - 0 0 0%
Bromodiclorometano(pg/L) — 0 0 -— - 0 0 0%
Dibromoclorometano(ug/L) --- 0 0 — — 0 0 0%
Alfa Total (Ba/L) 0,1 0 0 0 0% 0 0 0%
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0 0 0% 0 0 0%
Rad3o (Bq/L) 500 0 0 0 0% 0 0 0%
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 0 0 0 0% 0 0 0%
Alacloro (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Bentazona (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Clorpirifos (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Desetilterbutilazina (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Diurdo (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Metalaxil (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Terbutilazina (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Imidaclopride (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Simazina (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Desetilsimazina (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%

Freguesia servidas: Baixa da Banheira, Vale da Amoreira e Alhos Vedros (Arroteias, Alhos vedros, Bairro Gouveia, Bairro Jodo da Silva, Morcoas, Brejos Faria, Lagoa da Péga e Vinha
das Pedras). 108 Pontos de Amostragem (escolas, Centros de Saude, Creches, estabelecimentos de restauragdo e bebidas, associagdes/coletividades, IPSS, equipamentos
municipais, bem como em situagdes excecionais fontanarios ligados 4 rede publica de abastecimento).

gue a agua fornecida é de BOA QUALIDADE.

n/

Os resultados acima apresentados demonstram que a dgua distribuida esta em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas pela lei acima referida, pelo que conclui-se

O Presidente da Camara: Carlos Edgar Rodrigues Albino

e

Data da publicitagdo: 25-05-2022




(\

Jife!

A CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
CAMARA MUNICIPAL DA MOITA ZONA DE ABASTECIMENTO BARRA CHEIA/BREJOS PCQA 2022
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-| 12 TRIMESTRE 2022
se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de 01 janeiro a
Controlo da Qualidade da Agua aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 31 margo
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises (PCQA)
fixado no DL 306/2007, - . %
N . ] . - N.2 Andlises |% Cumprimento =
Parametro (unidades) incluindo alteragées . Anilises
introduzidas pelo DL Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | paalizadas
152/2017
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml}) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,2 0,3 — -— 2 2 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 <50 <50 0 100% 1 1 100%
Amonio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 2C (N/mf) Sem alteragdo anormal 0 0 -— - 1 1 100%
Nimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragéo anormal 0 0 -— - 1 1 100%
Condutividade (pS/cm a 202C) 2500 131,7 131,7 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH {(Unidades pH) 26,5 e <9 6,1 6,1 1 0% 1 1 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 <50 <50 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO;) 50 2,77 2,77 0 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,02 <0,02 0 100% il 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <3 <3 0 100% 1 il 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 <0,7 0 100% 1 s 100%
Antimonio (pg/L Sb) 5 <1,0 <1,0 0 100% il 1 100%
Arsénio (ug/L As) 10 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Benzeno (pg/L) 1,0 <0,20 <0,20 0 100% il il 100%
Benzo(a)pireno (pug/L) 0,010 <0,0050 | <0,0050 0 100% 1 1 100%
Boro (mg/L B) 1,0 <0,2 <0,2 0 100% 1 1 100%
Bromatos (pg/L BrO,) 10 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 <0,40 <0,40 0 100% 1 1 100%
Calcio (mg/L Ca) - 7.3 7.3 - - 1 1 100%
Chumbo (pg/L Pb) 10 <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Cianetos (pug/L CN) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobre {mg/L Cu) 2,0 <0,010 | <0,010 0 100% 1 1 100%
Crémio {ug/L Cr) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano {pg/L) 3,0 <0,750 <0,750 0 100% 1 1 100%
Dureza total {(mg/L CaCO3) - 28 28 - - 1 1 100%
Enterococos {N/100 mL) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/L F) 1,5 <0,40 <0,40 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg/L Mg) - 2,3 2,3 - — 1 1 100%
Mercdrio (pg/L Hg) 1 <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
Niquel (pg/L Ni) 20 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Selénio (pg/L Se) 10 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Cloretos (mg/L Cl) 250 20 20 0 100% 1 1 100%
Sadio (mg/L Na) 200 16 16 0 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/L SO,) 250 4,3 4,3 0 100% il 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno(pg/L) - <0,20 <0,20 — —- 1 1 100%
Tricloroeteno(ug/L) - <0,10 <0,10 - - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (pg/L): 0,10 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — <0,020 <0,020 — — il 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) - <0,020 <0,020 - - 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (pg/L) — <0,020 <0,020 - - il 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) - <0,020 <0,020 - - 1 1 100%
Trihalometanos - total (pg/L): 100 1,67 1,67 0 100% il 1 100%
Cloroférmio(ug/L) - 1,25 1,25 - --- il 1 100%
Bromoformio{ug/L) - 0,42 0,42 - - il 1 100%
Bromodiclorometano{ug/L) - <0,10 <0,10 --- — 1 1 100%
Dibromoclorometano(pg/L) — <0,10 <0,10 - — 1 1 100%
Alfa Total (Bq/L) 0,1 <0,04 <0,04 0 100% il 1 100%
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0.1 <0,1 <0,1 0 100% il 1 100%
Radio 226 (Bg/L) —_ <0,02 <0,02 0 100% il 1 100%
Pesticidas - total (ug/L) 0,50 <0,50 <0,50 0 100% 1 1 100%
Bentazona (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos {ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina (pg/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Diurdo (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 fil 100%
Metalaxil (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% il 1 100%
Terbutilazina (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Imidaclopride (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Simazina (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 il 100%
Desetilsimazina (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% il 1 100%

Locais servidos: Barra Cheia e Brejos.

fontanarios ligados a rede publica de abastecimento).

N

8 Pontos de Amostragem {escolas, ATL, estabelecimentos de restauragio e bebidas, associagdes/coletividades, IPSS, equipamentos municipais, bem como em situagdes excecionais

Os resultados acima apresentados demonstram que a dgua distribuida estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas pela lei acima referida,com excegdo de um
resultado obtido no parametro pH (*), com o valor de 6,1, pelo que conclui-se que a dgua fornecida a populagdo é de BOA QUALIDADE. (*) — Caracteristicas da qualidade da agua
bruta que, dadas as frequentes ac¢des de vigilancia sanitaria, dado o historial relativo aos pontos de recolha e por se tratar de situa¢8es pontuais sem risco significativo para a saude
humana, a Autoridade de Salde da Moita, no seu parecer, ndo propds medidas corretivas.

A

O Presidente da Camara: Carlos Edgar Rodrigues Albino

—pﬁéﬁw—c—% Data da publicita¢do: 25-05-2022
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~ CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
CAMARA MUNICIPAL DA MOITA ZONA DE ABASTECIMENTO MOITA/GAIO-ROSARIO/SARILHOS PEQUENOS PCQA 2022
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2152/2017, de 7 de dezembro, procedeu- | 12 TRIMESTRE 2022
se a verificagdo da qualidade da agua da rede piblica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de 1 janeiro a
Controlo da Qualidade da Agua aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 31 margo
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises (PCQA)
. fn.(ado.no P 306/2"007' N.2 Andlises |% Cumprimento %
Parémetro (unidades) incluindo alteragbes . Andlises
introduzidas pelo DL Minimo | Méaximo | superiores VP doVvP Agendadas | Realizadas | poalizadas
152/2017
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 12 12 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 2 0 100% 12 12 100%
Desinfetante residual (mg/L) —- 0,2 0,5 - - 12 12 100%
Aluminio {pg/L Al) 200 <50 <50 0 100% 1 1 100%
Amoénio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragao anormal 0 48 — - 4 4 100%
Ndmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteracao anormal 0 40 - 4 4 100%
Condutividade (puS/cm a 202C) 2500 234 304 0 100% 4 4 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 <5 0 100% 4 4 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 6,4 7,5 1 75% 4 4 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 <50 <50 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 <10 0 100% 1 il 100%
Nitratos (mg/L NO;) 50 4,91 4,91 0 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢io) 3 <1 <3 0 100% 4 4 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 <3 0 100% 4 4 100%
Turvagio (NTU) 4 <0,3 <0,7 0 100% 4 4 100%
Antiménio (pug/L Sb) 5 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug/L As) 10 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/L) 1,0 <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 <0,0050 | <0,0050 0 100% 1 1 100%
Boro (mg/L B) 1,0 <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Bromatos (pg/L BrO;) 10 <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Cédmio {ug/L Cd) 5.0 <0,40 <0,40 0 100% 1 1 100%
Calcio (mg/L Ca) —- 14,7 14,7 - - 1 1 100%
Chumbo (pg/L Pb) 10 <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Cianetos (ug/L CN) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%
Crémio (pg/L Cr) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3.0 <0,750 <0,750 0 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L CaCO3) - 67,2 67,2 --- 1 1 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 4 4 100%
Fluoretos (mg/L F) 1,5 <0,40 <0,40 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg/L Mg) - 7.4 7.4 - - 1 1 100%
Mercurio (ug/L Hg) 1 <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
Niquel (pug/L Ni) 20 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug/L Se) 10 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Cloretos {mg/L Cl) 250 60 60 0 100% 1 1 100%
Sédio (mg/L Na) 200 35,2 35,2 0 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/L SO,) 250 9,8 9,8 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno(pg/L) - <0,20 <0,20 - - 1 1 100%
Tricloroeteno{pg/L) — <0,10 <0,10 - — 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (pug/L): 0,10 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — <0,020 <0,020 — 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L} —_ <0,020 <0,020 — 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) —- <0,020 <0,020 --- 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) - <0,020 <0,020 — -es 1 1 100%
Trihalometanos - total (ug/L): 100 2,51 2,51 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio(ug/L) - 0,14 0,14 - —- 1 1 100%
Bromoférmio{ug/L) — 1,71 1,71 --- - 1 1 100%
Bromodiclorometano(ug/L) — 0,11 0,11 — 1 1 100%
Dibromaclorometano{pug/L) — 0,55 0,55 — - 1 1 100%
Alfa Total (Bq/L) 0,1 <0,04 <0,04 0 100% 1 1 100%
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 <0,1 <0,1 0 100% 1 1 100%
Radio 226 (Bq/L) — <0,01 <0,01 0 100% 1 1 100%
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Bentazona (ug/L) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 il 100%
Clorpirifos (ug/L) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina (ug/L) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Diurdo (ug/L) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Metalaxil (ug/L) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina {ug/L) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 i 100%
Imidaclopride (ug/L) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 il 100%
Simazina (ug/L) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Desetilsimazina (ug/L) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 il 100%

Freguesia servidas: Sarilhos Pequenos, Gaio/Rosério e Moita (Broega, Moita, Chdo Duro, Bela Vista, Alto do Pont&o, Brejoeira e Pinhal da Areia Remoa e novo). Serve também a

Quinta da Fonte da Prata, Alhos Vedros. 50 Pontos de Amostragem (escolas, Centros de Salde, Creches, estabelecimentos de restauragdo e
IPSS, equipamentos municipais, bem como em situag8es excecionais fontanarios ligados & rede publica de abastecimento).

bebidas, associacBes/coletividades,

Os resultados acima apresentados demonstram que a dgua distribuida estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas pel

a lei acima referida,com excegdo de um

resultado obtido no pardmetro pH (*), com o valor de 6,4, pelo que conclui-se que a dgua fornecida a populagdo é de BOA QUALIDADE. (*) - Caracteristicas da qualidade da dgua
bruta que, dadas as frequentes aces de vigitancia sanitaria, dado o historial relativo aos pontos de recolha e por se tratar de situagdes pontuais sem risco significativo para a saude

humana, a Autoridade de Salde da Moita, no seu parecer, ndo propds medidas corretivas.

of

-——ﬁﬁ;m:‘—*

O Presidente da Cdmara: Carlos Edgar Rodrigues Albino

Data da publicitagdo: 25-05-2022
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

CAMARA MUNICIPAL DA MOITA ZONA DE ABASTECIMENTO PENTEADO/CARVALHINHO PCQA 2022
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-| 12 TRIMESTRE 2022
se a verifica¢do da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de 1 janeiro a

Controlo da Qualidade da Agua aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 31 margo
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Analises (PCQA)
fixado no DL 306/2007, -~ : %
s . . i - N.2 Anédlises |% Cumprimento i
Parametro (unidades) incluindo alteragoes ] Analises
introduzidas pelo DL Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poglizadas
152/2017
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,4 0,5 - - 3 3 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 0 0 0 0% 0 0 0%
Amoénio (mg/L NH,) 0,50 0 0 0 0% 0 0 0%
Numero de colénias a 22 2C {(N/ml) Sem alteragéo anormal 0 0 - - 1 il 100%
Nimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteracdo anormal 0 0 - -— 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 366 366 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 0% 0 0 0%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7.6 7,6 0 100% 1 1 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 0 0 0 0% 0 0 0%
Manganés (ug/L Mn) 50 0 0 0 0% 0 0 0%
Nitratos (mg/L NO,) 50 0 0 0 0% 0 0 0%
Nitritos (mg/L NO,) 0.5 0 0 0 0% 0 0 0%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 0 0 0 0% 0 0 0%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢ao) 3 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Turvagio (NTU) 4 <0,7 <0,7 0 100% 1 1 100%
Antimoénio (ug/L Sh) 5 0 0 0 0% 0 0 0%
Arsénio (ug/L As) 10 0 0 0 0% 0 0 0%
Benzeno (ug/L) 1,0 0 0 0 0% 0 0 0%
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 0 0 0 0% 0 0 0%
Boro {mg/L B) 1,0 0 0 0 0% 0 0 0%
Bromatos {pg/L BrO;) 10 0 0 0 0% 0 0 0%
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 0 0 0 0% 0 0 0%
Calcio {mg/L Ca) --- 0 0 - - 0 0 0%
Chumbo (ug/L Pb) 10 0 0 0 0% 0 0 0%
Cianetos (ug/L CN) 50 0 0 0 0% 0 0 0%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0 0 0% 0 0 0%
Cromio (pg/LCr) 50 0 0 0 0% 0 0 0%
1,2 — dicloroetano (pg/L) 3,0 0 0 0 0% 0 0 0%
Dureza total (mg/L CaCO3) - 0 0 —- --- 0 0 0%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/L F) 1,5 0 0 0 0% 0 0 0%
Magnésio (mg/L Mg) - 0 0 - — 0 0 0%
Merctrio (ug/L Hg) 1 0 0 0 0% 0 0 0%
Niquel (pg/L Ni) 20 0 0 0 0% 0 0 0%
Selénio {ng/L Se) 10 0 0 0 0% 0 0 0%
Cloretos (mg/L Cl) 250 0 0 0 0% 0 0 0%
Cloratos (mg/L Cl03-) 0.7 0 0 0 0% 0 0 0%
Sédio (mg/L Na) 200 0 0 0 0% 0 0 0%
Sulfatos (mg/L SO,) 250 0 0 0 0% 0 0 0%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 0 0 0 0% 0 0 0%
Tetracloroeteno{ug/L) — 0 0 - — 0 0 0%
Tricloroeteno(pg/L) -— 0 0 - - 0 0 0%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) — 0 0 - — 0 0 0%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - 0 0 —- - 0 0 0%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) -— 0 0 —- 0 0 0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) --- 0 0 — - 0 0 0%
Trihalometanos - total {pg/L): 100 0 0 0 0% 0 0 0%
Cloroférmio(ug/L) — 0 0 - — 0 0 0%
Bromoférmio(ug/L) — 0 0 - — 0 0 0%
Bromodiclorometano(pg/L) - 0 0 - - 0 0 0%
Dibromoclorometano(pg/L) — 0 0 --- - 0 0 0%
Alfa Total (Bq/L) 0,1 0 0 0 0% 0 0 0%
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0 0 0% 0 0 0%
Rad3do (Bq/L) 500 0 0 0 0% 0 0 0%
Pesticidas — total {ug/L) 0,50 0 0 0 0% 0 0 0%
Alacloro {ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Bentazona (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Clorpirifos (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Desetilterbutilazina (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Diurdo (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Metalaxil (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Terbutilazina (pug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Imidaclopride {ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Simazina (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Desetilsimazina (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%

Locais servidos: Penteado e Carvalhinho. 13 Pontos de Amostragem (escolas, ATL, estabelecimentos de restauracdo e bebidas, associagdes/coletividades, IPSS, equipamentos
municipais,bem como em situacdes excecionais fontandrios ligados & rede publica de abastecimento).

Os resultados acima apresentados demonstram que a agua distribuida estd em conformidade com a

que a agua fornecida é de BOA QUALIDADE.

sfrmas de qualidade estabelecidas pela lei acima referida, pelo que conclui-se

O Presidente da Cdmara: Carlos Edgar Rodrigues Albino

" = So——

Data da publicitagdo: 25-05-2022
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CAMARA MUNICIPAL DA MOITA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
ZONA DE ABASTECIMENTO REGO AGUA/CABEGO VERDE

PCQA 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-
se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de
Controlo da Qualidade da Agua aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

12 TRIMESTRE 2022
1 janeiro a
31 margo

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises (PCQA)
fixado no DL 306/2007, == =i % %
A : ] . " N.2 Analises 2 -
Parametro (unidades) incluindo alteragdes A Cumprimento Analises
introduzidas pelo DL Mfnimo | Maximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | peglizadas
152/2017
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,2 0,6 - --- 3 3 100%
Aluminio {pg/L Al) 200 0 0 0% 0 0 0%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 0 0 0% 0 0 0%
Numero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alteragao anormal 24 = -— 2 2 100%
Numero de colénias a 37 2C {(N/ml) Sem alteragao anormal 0 15 - -— 2 2 100%
Condutividade {11S/cm a 202C) 2500 124,7 133,8 0 100% 2 2 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 0% 0 0 0%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 2 2 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 6,4 6,6 1 50% 2 2 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 0 0 0 0% 0 0 0%
Manganés (ug/L Mn) 50 0 0 0 0% 0 0 0%
Nitratos (mg/L NO;) 50 0 0 0 0% 0 0 0%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0] 0 0 0% 0 0 0%
Oxidabilidade (mg/L O,) 51 0 0 0 0% 0 0 0%
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) S <3 <3 0 100% 2 2 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢io) 3 <3 <3 0 100% 2 2 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 <0,7 0 100% 2 2 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 0 0 0 0% 0 0 0%
Arsénio (ug/L As) 10 0 0 0 0% 0 0 0%
Benzeno (ug/L) 1,0 0 0 0 0% 0 0 0%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 0 0 0 0% 0 0 0%
Boro (mg/L B) 1,0 0 0 0 0% 0 0 0%
Bromatos (pg/L BrO;) 10 0 0 0 0% 0 0 0%
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 0 0 0 0% 0 0 0%
Calcio (mg/L Ca) e 0 0 — s 0 0 0%
Chumbo (pg/L Pb) 10 0 0 0 0% 0 0 0%
Cianetos (ug/L CN) 50 0 0 0 0% 0 0 0%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0 0 0% 0 0 0%
Crémio (ug/L Cr) 50 0 0 0 0% 0 0 0%
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 0 0 0 0% 0 0 0%
Dureza total {mg/L CaCO3) --- 0 0 - - 0 0 0%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Fluoretos (mg/LF) 15 0 0 0 0% 0 0 0%
Magnésio (mg/L Mg) — 0 0 - 0 0 0%
Merctirio (pg/L Hg) 1 0 0 0 0% 0 0 0%
Niquel {pg/L Ni) 20 0 0 0 0% 0 0 0%
Selénio (pg/L Se) 10 0 0 0 0% 0 0 0%
Cloretos {mg/L Cl) 250 0 0 0 0% 0 0 0%
Cloratos (mg/L C103-) 0,7 0 0 0 0% 0 0 0%
Sédio (mg/L Na) 200 0 0 0 0% 0 0 0%
Sulfatos (mg/L SO,) 250 0 0 0 0% 0 0 0%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 0 0 0 0% 0 0 0%
Tetracloroeteno(pg/L) - 0 0 - --- 0 0 0%
Tricloroeteno(pg/L) - 0 0 - - 0 0 0%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - 0 0 - - 0 0 0%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - 0 0 - - 0 0 0%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - 0 0 - - 0 0 0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) - 0 0 - - 0 0 0%
Trihalometanos - total (ug/L): 100 0 0 0 0% 0 0 0%
Cloroférmiolpg/L) —- 0 0 - - 0 0 0%
Bromoférmio(pg/L) =E 0 0 - - 0 0 0%
Bromodiclorometano{ug/L) - 0 0 - — 0 0 0%
Dibromoclorometano{ug/L) - 0 0 -— - 0 0 0%
Alfa Total (Bg/L) 0,1 0 0 0 0% 0 0 0%
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0 0 0% 0 0 0%
Rad3o (Bq/L) 500 0 0 0 0% 0 0 0%
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 0 0 0 0% 0 0 0%
Alacloro (pg/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Bentazona (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Clorpirifos {ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Desetilterbutilazina (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Diuro (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Metalaxil (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Terbutilazina (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Imidaclopride (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Simazina (ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%
Desetilsimazina {ug/L) 0,10 0 0 0 0% 0 0 0%

Locais servidos: Rego d’Agua, Bairro Francisco Pires, Cabeco Verde, Vila Verde, Arroteias e Campo da Forca. 14 Pontos de Amostragem (escolas, ATL, estabelecimentos de
restauracdo e bebidas, associa¢des/coletividades, IPSS, equipamentos municipais, bem como em situagdes excecionais fontandrios ligados a rede publica de abastecimento).

Os resultados acima apresentados demonstram que a dgua distribuida estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas pela lei acima referida,com excecdo de
um resultado obtido no pardmetro pH (*), com o valor de 6,4, pelo que conclui-se que a dgua fornecida a populagéo é de BOA QUALIDADE. (*) - Caracteristicas da qualidade da
dgua bruta que, dadas as frequentes agdes de vigilancia sanitdria, dado o historial relativo aos pontos de recolha e por se tratar de situagdes pontuais sem risco significativo para a
satde humana, a Autoridade de Salde da Moita, no seu parecer, ndo propds medidas corretivas.

O Presidente da Camara: Carlos Edgar Rodrigues Albino

A

Data da publicitagdo: 25-05-2022






