Camara Municipal da Moita

Edital

RESULTADOS DO CONTROLO DE QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA A
POPULACAO - 2015

1.° Trimestre

Em cumprimento com o estabelecido no Decreto-Lei n.°306/2007, de 27 de Agosto, a Camara
Municipal da Moita executa um programa de controlo da qualidade da &gua para consumo
humano apresentado a Entidade Reguladora dos Servicos de Aguas e Residuos (ERSAR) e
divulga os resultados obtidos nas anélises de demonstracéo de conformidade com as normas de
qualidade.

Andélises de demonstracdo de conformidade com as normas de qualidade
Abastecimento em Baixa

Controlo de Rotina 1

| N.c DE N.°E % DETERMINAGOES | 9% DE ANALISES
PARAMETROS | UNIDADES | ANALISES ANALISES - QUE CUMPREM
PREVISTAS | EFECTUADAS | MAX. | MIN. VP | ALEGISLACAO
Eztl:ihencma ufe/mL 31 31 | 100% 0 0 0 100%
Coliformes ufc/mL 31 31 |100% | 0 0 0 100%
Totais
C!oro Re3|dual mg/L CL 31 31 100% | 05 <0.1 - 100%
Disponivel

Controlo de Rotina 2

i N.° DE N.OE % DETERMINAGOES | % DE ANALISES

PARAMETROS |UNIDADES | ANALISES ANALISES - QUE CUMPREM

PREVISTAS | EFECTUADAS | MAX. | MIN. VP | ALEGISLACAO
Turvacao mg/L SiO2 11 11 100% 4 <0.5 4 100%
Cheiro mg/L 11 11 | 100% | <1 <1 3 100%
Cor mg/L 11 11 100% | 8.5 <2 20 100%
Sabor mg/L 11 11 [ 100% | <1 <1 3 100%
Condutividade uS/cm 11 11 100% | 330 158 | 2500 100%
pH Sorénsen 11 11 100% | 8.2 6.5 |6.5-9.0 100%
’;';go'on'as ufc/mL 11 11 [100% | 300 | © i’n f;'rt 100%
’;';go'o”'as ufc/mL 11 11 [100% | 300 | © i’n 3': 100%
Manganés ug/L Mn 11 11 | 100% | <15 <15 50 100%
Nitratos mg/L NO3 11 11 | 100% | <10 <10 50 100%
Oxidabilidade mg/L O2 11 11 | 100% | 1.4 <1 5 100%
Azoto Amoniacal | mg/L NH4 11 11 | 100% | <0.02 | <0.02 | 0.50 100%




Controlo de Inspecc¢ao

] N.° DE N.°E % DETERMINACOES | 9% DE ANALISES
PARAMETROS | UNIDADES | ANALISES ANALISES - QUE CUMPREM
PREVISTAS | EFECTUADAS | MAX. | MIN. | VP | A EGisLACAO

Saédio mg/L Na 3 3 100% | 34 17 200 100%
Sulfatos mg/L SO4 3 3 100% 12 <10 250 100%
Cloretos mg/L ClI 3 3 100% 56 22 250 100%
Boro mg/L B 3 3 100% | <0.3 | <0.3 1 100%
Ferro Total ug/L Fe 3 3 100% | 89 <50 200 100%
Cobre mg/L Cu 3 3 100% | 0.03 | <0.01 2 100%
Fluoretos mg/L F 3 3 100% | 0.1 | <0.1 1.5 100%
Arsénio ug/L As 3 3 100% | <3 <3 10 100%
Nitritos mg/L NO2 3 3 100% | <0.02 | <0.02 | 0.5 100%
Cédmio ug/L Cd 3 3 100% | <1 <1 5 100%
Cianetos ug/L CN 3 3 100% | <15 <15 50 100%
Crémio ug/L Cr 3 3 100% <2 <2 50 100%
Mercurio ug/L Hg 3 3 100% | <0.2 | <0.2 1 100%
Niquel ug/L Ni 3 3 100% | <5 <5 20 100%
Chumbo ug/L Pb 3 3 100% 3 <3 25 100%
Antimoénio ug/L Sh 3 3 100% | <3.5 | <8.5 5 100%
Selénio ug/L Se 3 3 100% | <3 <3 10 100%
Aluminio ug/L Al 3 3 100% | <30 <30 200 100%
Enteroco. Int. | ufc/100mL 3 3 100% 0 0 0 100%
Benzeno ug/L 3 3 100% | <0.5 | <0.5 1.0 100%
HAP <0.01 0.1
Egnig%ﬁ:ﬁ?; <0.005 | <0.005 | 0.01

e ug/L 3 3 | 100% | <001 | <001 100%
Benzo(ghi)peri. <0.01 | <0.01
Benzo(k)fluora. <0.01 | <0.01
Indeno(123)pi. <001 | <0.01
Bromatos ug/L BrO3 3 3 100% | <5 <5 10 100%
Trihalometanos <7 <7
ggrrggfrmo ug/L 3 3 | 100% :; :; 100 100%
Dibromocloro. <7 <7
Diclorobromo. <7 <7
1,2-Dicloroetano ug/L 3 3 100% | <0.9 | <0.9 3.0 100%
Tetracloroeteno ug/L 3 3 100% | <1.5 | <15 10 100%
Tricloroeteno ug/L 3 3 100% | <1.5 | <15 10 100%
g'eor?rtlg‘i'r‘jg‘ ufc/100mL 3 3 |100% | O 0 0 100%
Célcio mg/L Ca 3 3 100% | 27 <5 - 100%
Dureza Total mg/L CaCO3 3 3 100% 87 <17 - 100%
Magnésio mg/L Mg 3 3 100% | 6.7 2 - 100%




Controlo de Inspecc¢ao (continuacao)

A N.° DE N.° E % DETERMINACOES % DE ANALISES
PARAMETROS | UNIDADES | ANALISES ANALISES - QUE CUMPREM
PREVISTAS | EFECTUADAS | MAX. | MIN. VP | ALEGISLACAO
Pesticidas
Total <0.025|<0.025| 0.50
Individuais:
Alacloro 0.10
Linuréo 0.10
Atrazina ug/L 3 3 1 100% | 025 <0.025| 0.10 100%
Tebuconazole 0.10
Terbutilazina 0.10
Desetilatrazina 0.10
Desetilterbutila. 0.10

De acordo com o DL 306/2007 de 27 de Agosto:

= VP — Valor Paramétrico;

= Controlo de Rotina 1 — CR1, Controlo de Rotina 2 — CR2, Controlo de Inspecc¢éo — Cl;

= Pontos de colheita — 186 (escolas, centros de saude, creches, estabelecimentos de restauragdo e bebidas,
associagdes/colectividades, IPSS, fontanérios ligados a rede, equipamentos municipais);

= Quando recolhida amostra para determinacdo dos parametros correspondentes ao CIl, também séo
determinados os pardmetros correspondentes ao CR2 e CR1, identicamente para CR2 s&o analisados os
parédmetros correspondentes ao CR1.

LABORATORIO ACREDITADO
EnsaiosL0038
Emitido pelo Instituto Portugués de Acreditacéo

Os resultados acima apresentados demonstram que a agua distribuida no Concelho da Moita
esta em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas pelo Decreto-Lei 306/2007
de 27 de Agosto, pelo que conclui-se que a agua fornecida a populacéo é de boa qualidade.

Moita,19 de maio de 2015

O Vereador do Pelouro
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